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Cíle projektu LIFE2Water, hlavní aktivity

� CÍLE PROJEKTU: Ověření a vyhodnocení perspektivních 
technologií pro terciární čištění komunálních odpadních vod 
s potenciálem pro významné zlepšení kvality odtoku

� HLAVNÍ AKTIVITY:
� Návrh a konstrukce pilotních jednotek využívající sonolýzy ozonu, 

ultrafiltraci s adsorpcí na aktivním uhlí a kombinaci mikrosítové filtrace s 
UV zářením a dávkováním peroxidu vodíku

� Ověření účinnosti na odstranění sledovaného znečištění (mikrobiální 
znečištění, znečištění chemickými látkami – průmyslové látky, pesticidy a 
léčiva)

� Sledování, optimalizace a vyhodnocení odstranění sledovaného znečištění 
a vybraných provozních parametrů

� Propagace projektu a jeho výsledků, výměnu zkušeností a přenos dobré 
praxe

www.life2water.cz

Sledované znečištění

� Výběr na základě screeningu vzorků OV � toxicita pro 
vodní organizmy, akumulace v ekosystému, úbytek 
biologické rozmanitosti, ohrožení lidského zdraví

� Omezená účinnost konvenčních metod čištění

� Chemické znečištění:
� vybrané průmyslové látky (bisfenol A, nonylfenol a oktylfenol a jejich 

metabolity),

� pesticidy (celkem 26 pesticidních látek a jejich metabolitů, mezi nimi 
atrazin a jeho metabolity, MCPA, MCPP, MCPB),

� vybraná léčiva (celkem 23 látek, mezi nimi 17α-ethinylestradiol, 17β-
estradiol a jejich metabolity, diclofenac, karbamazepin a naproxen)

� Mikrobiálního znečištění – fekální koliformní bakterie, 
Enterokoky, Escherichia coli

� Základní parametry (BSK5, CHSK, NL, Ncelk., Pcelk.)
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Očekávané výsledky

� Návrh, konstrukce a zprovoznění pilotních jednotek 
využívající sonolýzy ozonu, ultrafiltraci a kombinaci 
mikrosítové filtrace s UV zářením a peroxidem vodíku

� Ověření a vyhodnocení provozních parametrů (snížení 
spotřeby elektrické energie a dalších vstupů)

� Míra odstranění sledovaných chemických látek (99 %) a 
mikrobiálního znečištění (200 KTJ/100 ml)

� Soubor postupů k výběru vhodné technologie pro terciární 
dočištění komunálních odpadních vod

� Zapojení cílových skupin projektu � osvěta mezi širokou 
veřejností a sdílení výsledků/postupů nejlepší praxe mezi 
odborníky z oblasti vodního hospodářství (semináře, letáky, 
informační letáky, články, účast na konferencích)

4

www.life2water.cz

Příjemci projektu, doba trvání a rozpočet

� Trvání projektu: 09/2014-12/2017

� Rozpočet projektu: 600,015 €

� Kofinancování EC: 50 %

� Místo realizace: ČOV Brno-Modřice

� PŘÍJEMCI PROJEKTU:
� Koordinující příjemce: AQUA PROCON s.r.o.
� Přidružení příjemci: ALS Czech Republic, s.r.o. 

a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
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AQUA PROCON s.r.o.

� Přední, ryze česká projektová a inženýrská společnost s 
mezinárodní působností v oblasti vodního hospodářství

� Zajištění komplexních služeb při projekční, inženýrské i 
finanční přípravě staveb, jejich realizaci, případně řízení

� Obory činnosti:
� Stokování a městské odvodnění

� Čištění odpadních vod

� Systémy zásobování vodou (vodovody, úpravny vody)

� Dopravní, pozemní a průmyslové  stavby

� Krajinné inženýrství

� Věda a výzkum v oblasti čištění odpadních vod, úpravy a dopravy vody a 
obnovitelných zdrojů energie

� LIFE2Water: Návrh a konstrukce pilotních jednotek, jejich 
monitoring, vyhodnocení monitoringu, koordinace a 
diseminace projektu
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ALS Czech Republic, s.r.o.

� moderní analytická laboratoř akreditovaná dle ČIA 

(ČSN EN ISO/IEC 17025)

- chemické, fyzikální, radiochemické, mikrobiologické a toxikologické 

analýzy v oblasti životního prostředí, potravin, krmiv, olejů, maziv, 

paliv, farmacie a dalších průmyslových odvětví

- laboratoře v Praze, České Lípě a Pardubicích � kvalifikovaný tým 

expertů s moderním přístrojovým vybavením a technickým zázemím

- LIFE2Water: analýzy vzorků odpadních vod chromatografickými 

metodami s hmotnostní detekcí (LC/MS/MS – pesticidní látky, 

steroidní hormony, léčiva; GC/MS/MS – alkylfenoly a bisfenol A), 

diseminace projektu

Hlavní činnosti: 
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a    
dodávka pitné vody

- odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění 

- revize kanalizací televizní kamerou, rozbory pitných a odpadních vod

Provozovaná oblast:
Brno a další vybraná města a obce v okolí Brna (např. Kuřim, Modřice,
Březová nad Svitavou a další)

LIFE2Water: 
Spolupráce na návrhu pilotních jednotek, monitoring pilotních jednotek a 
jeho vyhodnocení, analýzy vzorků odpadních vod (mikrobiologické a 
základní parametry), diseminace projektu
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Testovací lokalita

� ČOV Brno-Modřice

� Čistění odpadních vod z města Brna 
a měst a obcí ze širokého okolí Brna

� Klasická mechanicko-biologická ČOV 
s anaerobní stabilizací kalu

� Kapacita ČOV: 513 tis. EO

� Pilotní jednotky umístěny v objektu 
214 – slouží k přípravě technologické 
vody (zdroj biologicky vyčištěné 
odpadní vody)
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Návrh a konstrukce pilotních jednotek

� Využití zkušeností projekční firmy a provozovatele 
vodárenské infrastruktury

� Technologie s potenciálem k eliminaci sledovaného 
znečištění, ale běžně nepoužívané na dočištění komunálních 
odpadních vod 

� Spojením do unikátních celků byla posílena účinnost 
odstranění sledovaného znečištění

� Návrh a konstrukce pilotních jednotek: 
� Pilotní jednotka mikrosítové filtrace s UV zářením a peroxidem 

vodíku
� Pilotní jednotka sonolýzy ozonu
� Pilotní ultrafiltrační jednotka s adsorpcí na aktivním uhlí
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Monitoring pilotních jednotek (1/3)

� Monitoring každé z jednotek po dobu 1 roku při různých 
provozních stavech

� Posouzení a vyhodnocení pilotních jednotek:
� Provozní aspekty (provozní náklady, nároky na obsluhu, nároky 

na údržbu)
� Účinnost na zlepšení základních parametrů odtoku (CHSK, BSK5, 

NL, Pcelk., Ncelk.)
� Míra odstranění sledovaných prioritních látek a mikrobiálního 

znečištění

� Soubor postupů pro podporu rozhodování při výběru 
vhodné technologie pro odstraňování vybraného znečištění 
na odtoku z komunálních čistíren odpadních vod
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Monitoring pilotních jednotek (2/3)

� Odběry vzorků
� 24 hodinové slévané vzorky odebírané automatickými vzorkovači
� na vstupu do pilotní jednotky a na výstupu každé z pilotních 

jednotek
� nutno zamezit kontaminaci vzorků: používání sterilních 

skleněných nádob, připojení vzorkovačů teflonovým potrubím 
(velmi problematický je všudypřítomný bisfenol A).

� Analýza vzorků

� klasické laboratorní analýzy pro základní a mikrobiologické 
parametry

� chromatografické metody s hmotnostní detekcí (LC/MS/MS –
pesticidní látky, steroidní hormony, léčiva; GC/MS/MS –
alkylfenoly a bisfenol A)
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Monitoring pilotních jednotek (3/3)

� Sledování a 
vyhodnocování 
vybraných 
provozních ukazatelů 
� průtok, spotřeba 
elektrické energie, 
spotřeba dalších 
chemikálií

� Provozní záznam 
(checklist) –
vyplňován 2x denně
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Diseminace projektu

� Webové stránky projektu (www.life2water.cz)

� Exkurze na ČOV Brno-Modřice pro odborníky i laickou 
veřejnost

� Informační materiály (letáky pro širokou a odbornou 
veřejnost, informační tabule, zprávy s výsledky projektu)

� Účast na konferencích a organizace seminářů pro odbornou 
veřejnost 
� Městské vody 2016, Velké Bílovice

� Odpadové vody 2016, Štrbské Pleso
� Seminář v roce 2016 – vyhodnocení UF

� Publikace článků v odborných časopisech (SOVAK)
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Děkuji za pozornost.
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1 Right Solutions • Right Partner

Right Solutions • Right Partner

www.alsglobal.com

Pesticidy a léčiva 
zátěž v životním prostředí

Seminář LIFE2Water 

Brno 22.6.2016 Taťána Halešová

2 Right Solutions • Right Partner

Obsah prezentace

� pesticidy a léčiva - proč je sledujeme?

- moderní analytické techniky

- LC/MS

- GC/MS

- nálezy na ČOV Brno Modřice
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Pesticidy

přípravek na ochranu rostlin – jedna či více účinných látek

účinná látka - hubení, prevenci a kontrole škůdců

- zásady správné aplikace

- ochranná pásma

- nebezpečné vlastnosti
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Léčiva

léčivý přípravek – jedna nebo více léčivých látek

léčivá látka - ochraně před chorobami, léčení či zmírnění projevů chorob

přírodní – z přírodních materiálů

umělá – vyrobená v laboratoři

potravinové doplňky

léky

- hlavní léčivý účinek

- vedlejší účinky 

- vážné nežádoucí účinky (léky na předpis)

5 Right Solutions • Right Partner

Negativní důsledky

AKUTNÍ TOXICITA

CHRONICKÁ TOXICITA
6 Right Solutions • Right Partner

Spotřeba pesticidů v ČR (tun/rok)

http://www.ukzuz.cz
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7 Right Solutions • Right Partner

Transport pesticidů v ŽP

sledování metabolity x sezonní sledování ?

Kontaminace zdrojů pitné vody – podzemní  i povrchové
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Proč již také sledovat rezidua léčiv? 

Česká republika

�povoleno přes 1000 účinných léčivých látek

�ø 11 mil. balení přípravků/ měsíc (1 balení/osoba)

www.sukl.cz
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Nejpoužívanější léčivé přípravky

Analgetika - paracetamol, tramadol, kyselina acetylsalicylová (kys. salicylová)
Protizánětlivá a protirevmatická léčiva - naproxen, ibuprofen, diklofenak
Psycholeptika - diazepam, karbamazepin 
Antitrombotika - warfarin
Antibiotika - sulfomethoxazol, ciprofloxacin
Regulátor lipidů v krvi – fibráty (kys. klofibrová)
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Koloběh léčiv v životním prostředí

VODA

KAL
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Produkce kalu v ČR a jeho využití
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Stanovení prioritně sledovaných látek

široké spektrum sloučenin různých fyzikálně-chemických vlastností

- rozdílné funkční skupiny

- požadavky na nízké limity 

příprava vzorků

čisté vzorky

- přímý nástřik vzorku (centrifugace/filtrace)

špinavé vzorky

- izolace cílové látky (UTZ, rozpouštědlo, derivatizace)

- přečištění (SPE, QuEChERS)

- zakoncentrování
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Stanovení prioritně sledovaných látek

Instrumentální (chromatografické) metody

multireziduální analýzy

- pesticidy

- léčiva

- steroidní hormony

LC/MS/MS 

LOD  1 – 10 ng/L

LOD  0,5 - 5 µg/kg 
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Monitoring pesticidní látky – odpadní voda
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Monitoring léčiv – odpadní voda 
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Monitoring léčiv – čistírenský kal ČR
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Monitoring léčiv – kohoutková voda 
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Závěr 

nepříznivé dopady na ŽP a necílové organismy

negativní dopady se objevují až po několika letech

CNS

hormonální systém

nádorové onemocnění

koloběh látek v ŽP         potravinový řetězec

včasný monitoring látek - odstranění x zátěž
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Děkuji za pozornost
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Vyhodnocení provozu pilotních jednotek 
mikrosítové filtrace s UV zářením a sonolýzy ozonu 

Vyhodnocení provozu pilotních jednotek 
mikrosítové filtrace s UV zářením a sonolýzy ozonu 

Ing. Luboš Stříteský

www.life2water.cz

Monitoring pilotních jednotek

� Testování pilotní jednotky mikrosítové filtrace s UV zářením 
(MFO/UV) od března 2015 do března 2016

� Testování pilotní jednotky sonolýzy ozonu (O3/UZ) od dubna 
2015 do dubna 2016

� Základní a mikrobiologické parametry:
� MFO/UV 235 dvojic vzorků vstup-výstup

� O3/UZ 199 dvojic vzorků vstup-výstup

� Chemické znečištění:

� MFO/UV 101 dvojic vzorků vstup-výstup

� O3/UZ 109 dvojic vzorků vstup-výstup

� Ostatní:

� AOX: O3/UZ a MFO/UV každý 10 dvojic vzorků vstup-výstup

� ekotoxicita: O3/UZ 5 dvojic vzorků vstup-výstup
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Sledované parametry

� Základní parametry (BSK5, CHSKCr, NL, NC, PC)

� Mikrobiologické parametry (fekální koliformní bakterie, 
enterokoky, Escherichia coli)

� Alkylfenoly (bisfenol A, nonyl- a oktylfenoly a jejich 
metabolity)

� Pesticidy (MCPA, MCPP, karbofuran, atrazin; celkem 26 
látek vč. vybraných metabolitů)

� Léčiva (karbamazepin, diazepam, diklofenak, ibuprofen, 
RTG kontrastní látky; celkem 23 látek)

� Ekotoxicita (Daphnia magna, Vibrio fischeri, Scenedesmus
subspicatus, Sinapis alba)

� AOX
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Pilotní jednotka mikrosítové filtrace/UV záření

� Princip:
� UV záření pro přímé odstraňování mikrobiálního znečištění

� peroxid vodíku pro odstraňování chemického znečištění (vznik 
hydroxylových radikálů fotololýzou peroxidu v UV reaktoru), 
experimentálně dávkována kyselina peroctová (PAA)

� účinnost zvýšena předřazeným mikrosítem (snížení turbidity)

� Pilotní jednotka:

� podávací čerpadlo – čerpání odpadní vody na nátok do mikrosíta

� mikrosíto – gravitačně protékané s nosným prvkem ve tvaru 
bubnu, na kterém je upevněna pletenina z nerez oceli (oka 63 µm)

� dávkovací čerpadlo peroxidu vodíku

� průtočný UV reaktor

� měření, elektroinstalace a automatické vzorkovače
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Pilotní jednotka mikrosítové filtrace/UV záření
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Pilotní jednotka mikrosítové filtrace/UV záření
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MFO/UV: provozované stavy

� 5 l·s-1 + UV záření (cca 650 J·m-2)

� 3 l·s-1 + UV záření (cca 1100 J·m-2)

� 1 l·s-1 + UV záření (cca 3300 J·m-2)

� 3 l·s-1 + UV záření + 5 mg·l-1 H2O2

� 3 l·s-1 + UV záření + 3 mg·l-1 H2O2

� 3 l·s-1 + UV záření + 2 mg·l-1 H2O2

� 5 l·s-1 + UV záření + 5 mg·l-1 H2O2

� 5 l·s-1 + UV záření + 2 mg·l-1 H2O2

� 3 l·s-1 + UV záření + 5 mg·l-1 PAA

� 3 l·s-1 + UV záření + 5 mg·l-1 H2O2 za UV reaktor

� 3 l·s-1 + UV záření + 3 mg·l-1 H2O2 za UV reaktor

� 3 l·s-1 + UV záření + 2 mg·l-1 H2O2 za UV reaktor
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MFO/UV: účinnosti odstranění základních parametrů

� BSK5: výsledky rozkolísané (-44 % až 60 %)
� korespondují se vstupními koncentracemi

� vyšších vstupní koncentrace � vyšší účinnosti odstranění 

� dávkování PAA � BSK5 na výstupu cca 3-násobně vyšší

� CHSKCr: odstranění 10 % až 20 %

� NL: výsledky v širokém rozpětí (14 % až 52 %) s velkými 
směrodatnými odchylkami
� korespondují se vstupními koncentracemi podobně jako BSK5

� NL na vstupu pod 5 mg·l-1 � nedochází k odstraňování NL

� K odstraňování NC nedochází

� PC: výsledky v širokém rozpětí (12 % až 34 %) s velkými 
směrodatnými odchylkami korespondující s odstraněnými NL

8
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MFO/UV: účinnosti odstranění mikrobiologických 
parametrů

� Escherichia coli: běžně přesahují 90 %
� 1 l·s-1 + UV � průměrné odstranění 97,0 %

� dávkování 5 mg·l-1 PAA � 0 KTJ·10 ml-1

� dávkování H2O2 � odstranění nižší oproti samotnému UV (OH· jsou 
neselektivní)

� dávkování H2O2 za UV reaktor � odstranění vyšší oproti dávkování před UV

� Koliformní bakterie: podobný průběh jako E. coli
� 1 l·s-1 + UV � průměrné odstranění 94,8 %

� dávkování 5 mg·l-1 PAA � 0 KTJ·10 ml-1

� Enterokoky: podobný průběh jako E. coli
� 1 l·s-1 + UV � průměrné odstranění 96,1 %

� dávkování 5 mg·l-1 PAA � 0 KTJ·10 ml-1

9
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MFO/UV: účinnosti odstranění Escherichia coli

Escherichia coli na vstupu za celé období 2870±2069 KTJ·10 ml-1

10

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

Úč innos ti  ods tr a nění: E .col i

5 l·s-1 + UV

3 l·s-1 + UV

1 l·s-1 + UV

3 l·s-1 + UV + 5 mg·l-1 H2O2

3 l·s-1 + UV + 3 mg·l-1 H2O2

3 l·s-1 + UV + 2 mg·l-1 H2O2

5 l·s-1 + UV + 2 mg·l-1 H2O2

5 l·s-1 + UV + 5 mg·l-1 H2O2

3 l·s-1 + UV + 5 mg·l-1 PAA

5 l·s-1 + UV + 2 mg·l-1 H2O2 (za UV reaktor)

5 l·s-1 + UV + 5 mg·l-1 H2O2 (za UV reaktor)

5 l·s-1 + UV + 10 mg·l-1 H2O2 (za UV reaktor)
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MFO/UV: účinnosti odstranění chemického znečištění 

� 3 l·s-1 + UV + 5 mg·l-1 H2O2 � 22,6 % a 17,1 % odstranění 
MCPA, respektive MCPP a 30,1 % bisfenolu A

� K odstraňování diklofenaku dochází ve větší míře pouze při 
1 l·s-1 + UV a při 3 l·s-1 + UV + 5 mg·l-1 H2O2 (29,3 % 
respektive 33,0 %)

� Účinnost odstranění bisfenolu A, nonyl- a oktylfenolů a 
jejich metabolitů, sumy pesticidů, karbamazepinu, 
naproxenu a sumy léčiv jsou v ostatních provozních stavech 
na úrovní chyby stanovení
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Pilotní jednotka sonolýzy ozonu

� Princip:
� přímá oxidace znečištění působením O3

� oxidace hydroxylovými radikály vznikající rozkladem ozonu uvnitř 
kavitační bubliny působením ultrazvuku příp. reakcí s H2O2

� Pilotní jednotka:
� čerpadlo hlavního proudu vody

� dávkovací čerpadlo H2O2

� generátor ozonu napojený zdroj plynného kyslíku (minitanky)

� vnos plynu do vody (injektor, pomocné čerpadlo, kontaktní nádrž)

� ultrazvukový reaktor s generátory ultrazvuku

� vymírací nádrž

� systém destrukce přebytečného ozonu

� MaR, elektroinstalace a automatické vzorkovače

12
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Pilotní jednotka sonolýzy ozonu
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Pilotní jednotka sonolýzy ozonu
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O3/UZ: provozované stavy

� 2 l·s-1 + 2 mg·l-1 O3

� 2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3

� 2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3

� 1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3

� 0,4 l·s-1 + 50 mg·l-1 O3

� 2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1 H2O2

� 2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 4 mg·l-1 H2O2

� 2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 625 J·l-1 UZ
� 2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 625 J·l-1 UZ
� 1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 800 J·l-1 UZ
� 1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 1250 J·l-1 UZ
� 1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 1625 J·l-1 UZ
� 2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1 H2O2 + 625 J·l-1 UZ
� 2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 4 mg·l-1 H2O2 + 625 J·l-1 UZ
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O3/UZ: účinnosti odstranění základních parametrů

� BSK5: veškeré účinnosti odstranění záporné oxidace CHSKCr
na biologicky rozložitelné produkty
� průměrný nárůst od 9 % (2 mg·l-1 O3) do 94 % (50 mg·l-1 O3)

� směrodatné odchylky velmi velké

� CHSKCr: účinnosti odstranění od 13 % (5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1

H2O2) do 45 % (50 mg·l-1 O3)

� NL: účinnosti odstranění od 9 % (5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1

H2O2) do 62 % (50 mg·l-1 O3)
� kombinace O3 s H2O2 snižuje odstraňování NL

� sonolýza ozonu má malý pozitivní přínos

� PC a NC: k odstraňování nedochází

16

www.life2water.cz

O3/UZ: účinnosti odstranění mikrobiologických 
parametrů

� Escherichia coli: běžně nad 95 %
� 50 mg·l-1 O3 a 20 mg·l-1 O3 + 800 a 1250 J·l-1 UZ � 0 KTJ·10 ml-1

� 2 mg·l-1 H2O2 + 5 mg·l-1 O3 � odstranění vzroste z 95,4 na 98,4 %

� Koliformní bakterie: podobný průběh jako E. coli
� 50 mg·l-1 O3 � 0 KTJ·10 ml-1

� 20 mg·l-1 O3 + 800, 1250 a 1630 J·l-1 UZ � odstranění 100 %, 99,9 %, 
resp. 99,5 %

� Enterokoky: srovnatelné s účinnostmi odstranění 
koliformních bakterií.

� Obecně účinnosti odstranění zvyšuje sonolýza ozonu i H2O2; 
sonolýza ozonu je účinnější

17

www.life2water.cz

O3/UZ: účinnosti odstranění Escherichia coli

18

E. Coli na vstupu za celé období 3178±2082 KTJ·10 ml-1
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Účinnos ti ods tra nění : E .coli

2 l·s-1 + 2 mg·l-1 O3

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3

0,4 l·s-1 + 50 mg·l-1 O3

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1 H2O2

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 4 mg·l-1 H2O2

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 625 J·l-1 UZ

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 625 J·l-1 UZ

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 800 J·l-1 UZ

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 1250 J·l-1 UZ

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 1625 J·l-1 UZ

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1 H2O2 + 625 J·l-1 UZ

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 4 mg·l-1 H2O2 + 625 J·l-1 UZ
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O3/UZ: účinnosti odstranění alkylfenolů

� Bisfenol A: vysoké odstranění i při malých dávkách ozonu
� 2 mg·l-1 O3 � odstranění 90,7 %

� nejlepší výsledky při sonolýze ozonu

� 20 mg·l-1 O3 + 800 a 1250 J·l-1 UZ � pod mezí detekce (odstr. > 99 %)

� kombinace O3 s H2O2 zlepšuje odstranění minimálně

� Nonyl- a oktylfenoly (a metabolity): účinnosti odstranění 
výrazně nižší vlivem vyšší odolnosti
� 2 mg·l-1 O3 � odstranění 22 %

� 50 mg·l-1 O3 � odstranění 63 %

� kombinace O3 s H2O2 nemá pozitivní vliv

� sonolýza ozonu vykazuje dobré výsledky

� 1250 J·l-1 UZ + 5 mg·l-1 O3 � nárůst z 51,8 % na 60,3 % oproti 
samotnému O3
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O3/UZ: účinnosti odstranění Bisfenolu A

20

Bisfenol A na vstupu za celé období cca 0,5 µg·l-1 , v zimním období až k 2,0 µg·l-1
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Úč innos ti ods tr anění : bis fenol A

2 l·s-1 + 2 mg·l-1 O3

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1 H2O2

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 4 mg·l-1 H2O2

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 625 J·l-1 UZ

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 625 J·l-1 UZ

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 800 J·l-1 UZ

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 1250 J·l-1 UZ

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 1625 J·l-1 UZ

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1 H2O2 + 625 J·l-1 UZ
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O3/UZ: účinnosti odstranění pesticidů

� Atrazin a metabolity: účinnosti odstranění od 8 % do 77 %
� vzrůstající dávka O3 � atrazin přechází na metabolity (suma atrazinu a 

metabolitů se nemění); vyšším odstranění nad 20 mg·l-1 O3

� sonolýza ozonu nemá pozitivní vliv

� 4 mg·l-1 H2O2 + 10 mg·l-1 O3 � nárůst odstranění z 17,5 % na 40,4 % 
oproti samotnému O3

� sonolýza ozonu s H2O2 nepřináší zlepšení vůči samotné sonolýze

� MCPA a MCPP: účinnosti odstranění úměrné dávce O3

� 2 mg·l-1 O3 � odstranění 26,5 %

� 50 mg·l-1 O3 � odstranění 87,0 %

� sonolýza ozonu ani kombinace O3 s H2O2 nemají na účinnosti odstranění 
pozitivní vliv
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O3/UZ: účinnosti odstranění sumy pesticidů

� Účinné látky pesticidů a pesticidy vč. metabolitů: obojí 
podobný průběh jako MCPA příp. MCPP
� 2 mg·l-1 O3 � odstranění 27,1 respektive 23,0 %

� 50 mg·l-1 O3 � odstranění 87,3 respektive 82,8 %

� kombinace O3 s H2O2 ani sonolýza ozonu nemají na účinnosti odstranění 
účinných látek pesticidů pozitivní vliv

� kombinace O3 s H2O2 a sonolýza ozonu mají pozitivní účinek na 
odstranění pesticidů vč. metabolitů

� např. při 5 mg·l-1 O3 je účinnosti odstranění pesticidů vč. metabolitů 
54,4 %, při sonolýze 1250 J·l-1 UZ je to 58,3 % a při kombinaci O3 s 2 
mg·l-1 H2O2 je to 63,1 %
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O3/UZ : účinnosti odstranění pesticidů a jejich 
metabolitů

23

Suma pesticidů vč. metabolitů na vstupu za celé období cca 0,9 µg·l-1 s poklesem v zimním období
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Účinnos ti  ods tr anění : pes tic idy  a  jeji ch metaboli ty

2 l·s-1 + 2 mg·l-1 O3

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3

0,4 l·s-1 + 50 mg·l-1 O3

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1 H2O2

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 4 mg·l-1 H2O2

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 625 J·l-1 UZ

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 625 J·l-1 UZ

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 800 J·l-1 UZ

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 1250 J·l-1 UZ

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 1625 J·l-1 UZ

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1 H2O2 + 625 J·l-1 UZ

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 4 mg·l-1 H2O2 + 625 J·l-1 UZ
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O3/UZ: účinnosti odstranění léčiv

� Diklofenak: ve všech provozních od 96,9 % do 99,4 % mimo 
2 mg·l-1 O3 (odstranění pouze 80,5 %)

� Karbamazepin: odstraněn pod mez detekce (>99 %) mimo 2 
mg·l-1 O3 (odstranění pouze 79,9 %)

� Naproxen: mimo 2 mg·l-1 O3 a stavech s nadměrnou dávkou 
od 91,4 % do limitu detekce (>98 %)
� 2 mg·l-1 O3 � odstranění 77,3 %

� např. při 20 mg·l-1 O3 + 800, 1250 a 1630 J·l-1 UZ je průměrná účinnost 
odstranění 95,2 %, 97,3 % a 92,9 %

� Suma léčiv: účinnosti odstranění výrazně nižší než u 
diklofenaku, karbamazepinu nebo naproxenu
� vliv mají RTG kontrastní látky (iohexol, iomeprol, iopamidol a iopromid)

� odstranění od 59,4 % do 96,5 % pro dávky od 2 mg·l-1 O3 do 50 mg·l-1 O3

� kombinace O3 s H2O2 ani sonolýza O3 nemají pozitivní vliv

24
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O3/UZ: účinnosti odstranění léčiv

25

Suma léčiv na vstupu za celé období cca 10 µg·l-1 s nárůstem v zimním období (cca 10 µg·l-1) a 
občasnými špičkami (až 35 µg·l-1) tvořenými RTG kontrastními látkami
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Úč innos ti ods tr anění:  léč i v a

2 l·s-1 + 2 mg·l-1 O3

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3

0,4 l·s-1 + 50 mg·l-1 O3

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1 H2O2

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 4 mg·l-1 H2O2

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 625 J·l-1 UZ

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 625 J·l-1 UZ

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 800 J·l-1 UZ

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 1250 J·l-1 UZ

1 l·s-1 + 20 mg·l-1 O3 + 1625 J·l-1 UZ

2 l·s-1 + 5 mg·l-1 O3 + 2 mg·l-1 H2O2 + 625 J·l-1 UZ

2 l·s-1 + 10 mg·l-1 O3 + 4 mg·l-1 H2O2 + 625 J·l-1 UZ
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Provozní poznatky, atd.

� Vzorkování, analýzy
� provoz jednotek zahajován slepým vzorkováním – materiály 

jednotek kontaminují vodu alkylfenoly

� nutná vhodná volba materiálů, zejm. materiály automatických 
odběráků (zvoleny PTFE trubičky)

� odběr vzorků do skleněných vzorkovnic s PTFE uzávěry (zamezení 
kontaminace alkylfenoly)

� nutná důsledná kázeň vzorkařů: s vodou na výstupu nutno 
zacházet jako s pitnou (0 KTJ); s veškerými vzorky a 
vzorkovnicemi nutno zacházet tak, aby se zabránilo kontaminaci 
(např. nedotýkat se hrdel lahví, atd.)

� při odběru vzorků pro mikrobiologii nutné pravidelně desinfikovat 
vzorkovač a přívodní potrubí (příp. odebírat bodové vzorky)

26
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Provozní poznatky, atd.

� O3/UZ: neplatí, že vyšší dávka ultrazvuku nebo peroxidu 
vodíku je vhodnější (při překročení optima klesá efektivita)

� O3/UZ: v systému destrukce ozonu nutno počítat s tvorbou 
pěny v odplynu 
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� MFO/UV: udávaná
životnost UV lamp 
odpovídá, při malém 
předimenzování 
možno uvažovat více 
(ekonomika?)

� Materiály „odolávající“ 
O3 ve skutečnosti ne 
vždy odolávají
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Závěr

� MFO/UV vhodné pouze k odstraňování mikrobiologického 
znečištění

� úplného odstranění mikrobiologického znečištění lze dosáhnout při 
dávce UV 3300 J·m-2 (provozní náklady 3,5 Kč·m-3) nebo třetinové 
dávce UV a dávkování 5 mg·l-1 PAA (provozní náklady 1,7 Kč·m-3) 

� O3/UZ je univerzální technologií
� úplného odstranění mikrobiologického znečištění lze dosáhnout při 

20 mg·l-1 O3 + 800 J·l-1 UZ (provozní náklady 4,9 Kč·m-3)

� současně se odstraní i 94 % Bisfenolu A, 81 % účinných látek 
pesticidů, např. veškerý karbamazepin a diklofenak, 94 % léčiv a 
36 % NL

� jako vedlejší efekt dokáže odstraňovat AOX

� Nedostatkem O3/UZ je zvyšování ekotoxicity upravené vody
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Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.


